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Fe :115.63
Vanne de sectionnement : Ø800
Fermeture : manuelle et automatique

Fe :115.60

Fe :115.76
Surverse EP toitiure

Fe :115.53
Vanne de sectionnement : Ø800
Fermeture : manuelle et automatique

Fe :115.50
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Fe :116.40
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Fe :115.98
Surverse EP toitiure
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Fe :114.98
Vanne de sectionnement : Ø800
Fermeture : manuelle et automatique
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Surverse EP toitiure
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Vanne de sectionnement : Ø800
Fermeture : manuelle et automatique
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Fe :115.68
Vanne de sectionnement : Ø800
Fermeture : manuelle et automatique

Fe :115.67
Séparateur hydro. + by-pass : SH2
Débit de pointe : 600 l/s
Débit traité : 60 l/s

Fe :115.40

Fe :115.32
Séparateur hydro. : SH1
Débit traité : 250 l/s

Fe :115.11

Fe :115.34
Régulateur de débit : 250 l/s

Fe :115.35
Vanne de sectionnement : Ø800
Fermeture : manuelle et automatique

Fe :116.30

Fe :115.30

Fe :115.30

Fe :115.54Fe :115.70

Bassin de rétention EP étanche

Emprise : 2 220 m²
Haut berges : 117.00
Fond : 115.40
Pente berges : 2/1

Rétention eaux d'extinction incendie:
- Volume utile : 1 583 m³
  (cas défavorable : réalisation bâtiment en tranches)
- NPHE : 116.47
- H eau : 1.07 m

Rétention pluie trentennale:
- Volume utile : 1 440 m³
- NPHE : 116.39
- H eau : 0.99 m
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Raccordement réseau Eaux Incendie
sur réseau Eaux Brutes de la ZAC (maillage)
DN250 - 180 m³/h

Raccordement réseau Télécom
5Ø42/45

Raccordement Gaz

Raccordement réseau AEP
sur réseau AEP de la ZAC
Chambre de comptage + disconecteur
(PEHD Ø63)

Raccordement réseau Eaux Incendie
sur réseau Eaux Brutes de la ZAC (maillage)
DN250 - 180 m³/h

Chaufferie
Puissance 5 000 kW

Transformateur HTA / BT
Puissance totale 2000 kVA

Raccordement réseau EP Toiture
dans Noue V01-7
Ø800 Béton
Fe arrivée = 116.10

Raccordement réseau EP Toiture
dans Noue V01-5
Ø800 Béton
Fe arrivée = 115.50

Raccordement réseau EP Toiture
dans Noue V01-4
Ø800 Béton
Fe arrivée = 115.60

Raccordement réseau EP Toiture
dans Noue V01-3
Ø800 Béton
Fe arrivée = 114.95

Raccordement réseau EP Voirie
dans Noue V01-1
Ø500 Béton
Débit régulé à 250 l/s
Fe arrivée = 114.90

Raccordement réseau EP Voirie
dans Noue V01-6
Ø800 Béton
Fe arrivée = 115.65

Raccordement réseau EU
dans réseau EU de la ZAC
Ø200 PVC
Fe = 112.45

Vanne de coupure Gaz

Alimentation cuves SPK
(Eaux Brutes)

Remplissage réserve incendie
Robinet à flotteur
(Eaux Brutes)

Bassin de rétention étanche
Réserve incendie

Emprise : 670 m²
Haut berges : 117.20
Fond : 115.50
Pente berges : 2/1
Volume utile : 720 m³
NPHE : 117.03
H eau : 1.53 m

115.10

116.69

116.76

114.97

114.97
115.70

116.05

Légende
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TA 600
Grille circulaire
TA 800
EP toitures projeté
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TA 1000
TA 500
Vanne murale EP
Separateur Hydro
Régulateur EP
EP voiries projeté

Reg Vis EU
Brancht EU
Brcht 60x60
Noeud
EU projeté

EP projeté
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Raccordement électrique HTA
Tarif vert A5 - 2 000 kVA

Poste de livraison HTA
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